A D A M

A4TECH Adam Miziotek

Ul. Przewoznikéw 1
03-391 Warszawa

tel. 0508-110888;

M1 Z1 0t EK biuro@a4tech-am.pl

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN

W KATEGORII 6A

BUDYNEK LABORATORIUM

OBIEKT:

TYTUL OPRACOWANIA:

INWESTOR:

ADRES:

AUTOR DOKUMNETU:

WSPOLPRACA

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ
ZAMEK UJAZDOWSKI )
00-467 WARSZAWA UL. JAZDOW 2

WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN W KATEGORII 6A
BUDYNEK LABORATORIUM

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ
ZAMEK UJAZDOWSKI

00-467 WARSZAWA
UL. JAZDOW 2

DARIUSZ RUTKOWSKI

ADAM MIZIOLEK

WARSZAWA PAZDZIERNIK 2025

str. 1



Spis tresci

LA £ 0= o PP P PR UUSUPPPPRPPIN 3
2  Przedmiot i zakres OPraCoOWaNIa ........ciiiieiiieiiiice e 3
21  Zakres stosowania Specyfikacji TechniCznej...............uuviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 3
2.2 Okreslenia pOASIaWOWE. .......ccooeiiiiiieieee e e e 3
3 OdpowiedzialNOSE WYKONAWCY .......uuuiiiiieeiieiiiiieee et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e 4
3.1 Dokumentacja techniczna - wykaz dokumentéw do przekazania
WYKOM@IWECY . ... 4
3.2  Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa. .........vvveeiiiiiiiiiii, 5
3.3  Zabezpieczenie terenu bBUdOWY..........coiviiiiiiiiiiiii e 5
3.4 Odbidr frontu rODOL..... ..o 5
3.5 Bezpieczenstwo i higiena Pracy .........cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiieeee 5
3.6  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow ..........cccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeen. 6
4  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i Sprzetu ..., 6
A1 KADIE ... e e e aaaans 6
4.2  Trasy KablOWE. .......couuiiii e 6
4.3  Urzagdzenia aktywne sieci, systemu CCTV oraz zasilania gwarantowanego. ............ 6
44  Przechowywanie i skladowanie materiafOw ..................uuuvueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaens 6
4.5  Wariantowe stosowanie materiatOw. ..............ooiiiiiiiiiiiiie e 6
BB  SPIZEL. .. i 6
A 1 - 1= oo o QPSR 7
4.8  Przyrzady do badan i POMIGIOW ............uuuuueeruueriiiiiiriieiieinneeaeeaneaenneeeeenennnennennenes 7
ST V410 Y] (o] g =T a1 =N o] oo ) /A 7
5.1 Temperatura otoczenia i kabla...........ccoueiiiiiiii 7
5.2  Szczegdtowe zasady wykonania robot:...........coooviiiiiiii 7
5.3  Ochrona przeCiwpOraZEniOWa ............ceuuiuuieiieeeee e e e e e e e e e e e eeraaanns 8
54  KompletnoSE iNstalacji ......ccuvvuuiiiiiiiii e 8
6 Kontrola JakoSCi FODOL ... 8
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSCi robot ..........coevvvviiiiiiiiieeeee 8
7 Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych. ...................... 8
T Materialy. ..o 8
8 Wymagania szczegotowe dotyczgce urzgdzen i Maszyn .......ooooeeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 8
9  Wymagania dotyczgce SrodKOW transSpOrtu. ..........oooeeiieiiiiiiiie e 9
10 Wymagania dotyczace uprawnien firm i oséb wykonujgcych prace..........cccccooviiiiiiennen. 9
101 Wymagania dotyczgce WYKONAWCY ...........cccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee 9
10.2 Wymagania dotyczgce osob wykonujgcych instalacje .............cccccvvvvvvvnnnnnne. 9
11 Odbidr robOt BPUAOWIANYCR. .. 9
P (YA [ (o7 = a1 L= T o] o 1o | PR 10
13 Dokumenty 0dni€SIENIa..........couiiiiiiiii 10
13.1 Dokumentacja projeKtoOWa ..............uuuueiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 10
14 Ustawy i rozporzgdzenia i NOMMY. ........oouiiiiiiiiiiiii e 10
141 NN 0T 1 10
14.2 INNE AOKUMENTY ...t 11

Strona 2 z 12



1 Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera spis
wymagan odnosnie wilasciwosci 1 wymagan zastosowanych materiatlow, sposobu ich
montazu oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych prac, niezbednych do
okreslenia standardu 1 prawidlowej jako$ci wykonanie nastepujacego dzieta
obejmujacego wykonanie nowej sieci LAN w kategorii 6A - Budynek Laboratorium, w
zakresie: Przeniesienia glownego punktu dystrybucyjnego z Warsztatu do
pomieszczenia ZZ, wykonania punktow logicznych, dostawy, instalacji i konfiguracji
urzadzen aktywnych sieciowych oraz systemu CCTV oraz rozmieszczenia AP
wykonania instalacji okablowanie sieci strukturalne;.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robot instalacyjnych w zakresie branzy telekomunikacyjnej jest
budowa sieci strukturalnej wraz z dostawa 1 konfiguracja urzadzen aktywnych oraz
elementow systemu CCTV.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- przeniesienie gldéwnego punktu dystrybucyjnego z Warsztatu do pomieszczenia
77
- budowa instalacji sieci LAN.
- wykonanie fragmentow tras kablowych w postaci: listew PCV, przewiertow przez
Sciany, bruzd w tynku.
- ulozenie nowego okablowania
- zakonczenie linii miedzianych,
- wykonanie pomiarow okablowania.
- dostawa 1 montaz urzadzen aktywnych i kamer
- uruchomienie i konfiguracja systemu.
- dostawa 1 uruchomienie systemu gwarantowanego zasilania.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji prac
instalacyjnych oraz jest podstawa procedury odbiorowe;.

2.2 Okreslenia podstawowe.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowsa

—  wykonawca - osoba wykonujaca roboty budowlane

— dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, dziennik montazu, ksigga
obmiaru

— materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
pelnowartosciowe.
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— aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

— certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy 1 odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona
normga lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

— deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata
techniczng;

— dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

— Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

— kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

— odbior instalacji - zespdt czynnoSci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacje zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do
eksploatacji;

— polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera - w formie pisemne;.

— projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej;

— rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje tras
kablowych, gniazd sieci LAN, urzadzen aktywnych oraz kamer;

— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zaktoceniowych.

3 Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, a takze specyfikacja techniczng oraz
obowigzujacymi normami. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy
procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji robot budowlanych. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robot.

3.1 Dokumentacja techniczna - wykaz dokumentow do
przekazania wykonawcy.

- Projekt w zakresie rozbudowy systemu teletechnicznego
- Przedmiar robot (naktady rzeczowe)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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3.2 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowaq.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy
tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robot instalacyjnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem robot
specjalistycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub pominig¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢, to takie elementy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren prowadzonych prac w zakresie
przestrzegania wymagan BHP umozliwiajagcym bezwypadkowe przeprowadzenie robot.
W szczeg6lnosci nalezy zabezpieczy¢ teren prac przed dostgpem 0séb
nieuprawnionych. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce wykonywanych
prac w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejgcej infrastruktury inwestora.

3.4 Odbior frontu robot

Przed rozpoczgciem robot w zakresie rozbudowy sieci teletechnicznej wykonawca
winien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. W przypadku wystgpienia uszkodzen elementow
budowlanych lub instalacyjnych wykonawca wraz z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora sporzadzi protokot przekazania z lista uwag 1 zastrzezen

3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikéw 1 zapoznania ich z wszystkimi zagrozeniami mogacymi
wystapi¢ przy wykonywaniu prac na terenie inwestycji. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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3.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania
prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowal Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

4 0Ogolne wymagania dotyczace materialow i sprzetu

4.1 Kable

Przy przebudowie istniejacych tras kablowych Iub budowie nowych nalezy
stosowa¢ kable zgodne z dokumentacja projektowa.

4.2 Trasy kablowe.

Nalezy zastosowac trasy kablowe zgodne z dokumentacjg projektowa.

4.3 Urzqgdzenia aktywne sieci, systemu CCTV oraz zasilania
gwarantowanego.

Nalezy zastosowac urzadzenia zgodne z projektem wykonawczym (kompatybilne z
uzywanymi w obiekcie).

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty 1 elementy wykorzystane do realizacji zadania nalezy
przechowywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow. Szczegdlnie nalezy zwrdcié
uwage na zakres temperatur przechowywania przewidywanych materialow. Materiaty
powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed wplywem warunkoéw atmosferycznych
takimi jak wilgotnos$¢, opady atmosferyczne czy nastonecznienie.

4.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim wyborze przed jego uzyciem lub wcze$niej, jezeli bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).

4.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robdt, zarbwno w miejscach tych
Robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Wykonawca odpowiedzialny jest za
sprawnos$¢ stosowanego sprze¢tu 1 na zadanie Inzyniera zobowigzany jest przedstawic
aktualne dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ wykorzystywanych narzedzi i urzadzen.

Strona 6 z 12



4.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng na utrate cech jako$ciowych przewozonych materialdw oraz nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

4.8 Przyrzqdy do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w musza posiadaé
aktualne $wiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z
badan i pomiarow.

5 Wykonanie roboét.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ ich zakres i kolejnos¢ z
Inwestorem. Harmonogram wykonywania prac powinien by¢ przedstawiony z
minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Prace beda si¢ odbywaé¢ w godzinach pracy
instytucji wiec kazdorazowo nalezy uprzedzi¢ uzytkownikéw o planowanych
dziataniach.

5.1 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia 1 kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci

podanych przez producenta.

5.2 Szczegolowe zasady wykonania robot:

a.

b.

C.

Instalacje w korytach metalowych oraz korytach instalacyjnych z tworzyw
sztucznych
— montaz koryt metalowych wykonywaé¢ z wykorzystaniem uchwytow
sufitowych, $ciennych lub §cienno-sufitowych. Polagczenia koryt wykonac
z wykorzystaniem elementow systemowych przewidzianych do tego celu
przez producenta koryt.
— montaz koryt instalacyjnych z tworzyw sztucznych wykonywa¢ z
wykorzystaniem kotkéw rozporowych dobranych odpowiednio do rodzaju
Scian. Nalezy stosowa¢ ksztaltki przewidziane przez producenta
wybranego systemu koryt.
Instalacje kabli
— przy instalacji kabli miedzianych nalezy zwraca¢ uwag¢ na odstgpy od
przewodow elektrycznych aby wyeliminowaé zaklocenia w sieci LAN.
Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta systemu w szczego6lnosci co
do sily ciagniecia kabli oraz ich promieni gigcia,
— tuk i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,
— podtoze do uktadania przewodoé6w powinno by¢ gladkie,
— przewody nalezy mocowac za pomocg opasek instalacyjnych,
Instalacje urzadzen aktywnych i kamer.
— przy instalacji urzadzen aktywnych i kamer nalezy stosowaé si¢ do
zalecen producenta systemu / urzadzenia w szczegolnosci uzywac
uchwytoéw mocujacych przeznaczonych dla danego modelu urzadzenia.
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5.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé¢ Samoczynne Wylaczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC60364-4-41.

Jako uktad zasilania nalezy przyjmowac: TN-S

Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach
zaktoceniowych, nalezy polaczy¢ z zaciskami PE.

5.4 Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i
spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i1 estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te,
ktére nie sag wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materialowych, takie jak
np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne, dtawiki kablowe itp.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zastosowanych materiatow (atest lub
deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach), wykonawca musi przedstawi¢ na kazde zadanie Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przed montazem deklaracji zgodnosSci
materialdow z zalaczonymi wynikami badan i testow oraz deklaracjami zgodno$ci
wszystkich elementow sktadowych uzytych do ich produkcji.

7 Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci
wyrobow budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 wytycznymi Inwestora.

7.1 Materiaty.

Zaproponowane materiaty 1 urzadzenia stanowig jedynie przyktad, dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia ich kompatybilnosci
z urzadzeniami wskazanymi oraz brakiem koniecznosci wprowadzenia zmian w
przyjetych rozwigzaniach projektowych.

8 Wymagania szczegotowe dotyczace urzadzen i maszyn

Wszystkie stosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne. Na zyczenie
Inwestora wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualne badania potwierdzajace
ich sprawnos¢.
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9 Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow 1 elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed przemieszczaniem w sSposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ srodki transportu

10 Wymagania dotyczace uprawnien firm i osob
wykonujacych prace.

10.1 Wymagania dotyczqgce wykonawcy

Wykonawca powinien posiada¢ wiedze, doswiadczenie oraz wiedze¢ techniczng
odpowiednia do zakresu prac. Dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

10.2 Wymagania dotyczqce osob wykonujqcych instalacje

Wykonawca wyznaczy osob¢ kierownika robdt posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie
odpowiednim do zakresu zaméwienia.

Osoby wykonujace prace instalacyjne powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontow,
montazu , kontrolno pomiarowym minimum do 1kV.

11 Odbior robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany 1 schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych;

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
projektantem;

- gwarancje, atesty, dowody =zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzadzeniami 1 materiatami;

- protokoty préb 1 pomiarows;

- certyfikat gwarancyjny producenta systemu.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom 1 rozszerzeniom w ramach ogolnych 1 szczegdlowych warunkow
kontraktowych.

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zmianami 1 odstgpstwami od dokumentacji
technicznej uzgodnionymi w trakcie realizacji.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
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12 Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot dla niniejszej specyfikacji winno odby¢ si¢ na zasadach ogdlnych
w odniesieniu do zlozonej oferty oraz zawartej Umowy.

13 Dokumenty odniesienia

13.1 Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji:

Przedmiar Robot,

Projekt Budowlany,

Kosztorys Inwestorski,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

14 Ustawy i rozporzadzenia i normy.

14.1 Normy
PN-EN 50173:2018-07

o PN-EN 50173-1
o PN-EN 50173-2

e PN-EN 50173-6
PN-EN 50174-1:2018-08

e PN-EN 50174-1
e PN-EN 50174-2

e PN-EN 50174-3:
2014-02/A1:2017-
07

PN-EN 50310:2016-09

PN-EN
50346:2004/A1:2009
+A2:2010

PN-EN 50132-1: 2003
PN-EN 50132-7: 2003

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-6:2008

Technika Informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego:
Wymagania og6lne;

Budynki biurowe;
Rozproszone ustugi budynkowe

Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkows;

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow;

Sie¢ potaczen wyrownawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi;

Testowanie zainstalowanego okablowania

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czgs¢ 1: Wymagania systemowe

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Cze$¢ 7 Wytyczne stosowania,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6.
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Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-EN ISO 11091:2001

PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
Rozporzadzenie - W sprawie wyrobow budowlanych (CPR)
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011
14.2 Inne dokumenty

Ustawy 1 rozporzadzenia

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzZniejszymi zmianami - Prawo budowlane
Z pOzniejszymi zmianami;
b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) wraz z aktualnie obowigzujacymi
rozporzadzeniami.

c. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b 1 mienia (Dz. U. 1997 nr
114, poz. 740) z pdzniejszymi,
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi

zmianami, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881, Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)

Rozporzadzenia

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 04.202.2072);

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
(Dz.U.02.75.690
Z pOZniejszymi zmianami);

c. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w
sprawie w sprawie zabezpieczania zbior6w muzeum przed pozarem, kradzieza 1
innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg.

Publikacje:
a. Mechaniczne 1 elektroniczne systemy zabezpieczen — zespot autordw pod redakcja
dr inz.. Andrzeja Woéjcika — Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, aktualizacja
wrzesien 2010
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b. Przepisy BHP Przy budowie (montazu ), remoncie konserwacji i obsludze
technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych.
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